Regionalny drad  verejného zdravotnictva
so sidlom v Ziline, V. Spanyola 27, PSC 01171

Tel.: 041/7233843 FAX: 041/7235465 _ E-mail: za.hzp@uvzsr.sk 1CO: 17335876
Cislo: A/2018/01868/HZPZ Titl.

Vybavuje: Mgr. Schmidtova Obec Podhorie

Prilohy: protokol ¢. 6602/2018 Obecny urad 50

V Ziline diia: 03.07.2018 013 18 Podhorie

ZHODNOTENIE PROTOKOLU O SKUSKACH VODY
¢. 6602/2018

Prevadzkovatel’ (sprivca) vodného zdroja: Obec Pohorie, Obecny trad 50, 013 18
Miesto odberu: Vodovodny vypust v umyvadle jedalni MS v Podhori

Utel vySetrenia: Kontrola kvality vody na hromadné zdsobovanie z verejného vodovodu v
sprave prevadzkovatela na zéklade objedndvky zo diia 17.04.2018 na odbery a analyzy
kvality pitnych vdd pocas roka 2018 v zmysle Vyhlasky MZ SR &. 247/2017 Z.z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe
monitorovania a manazmente rizik pri zdsobovani pitnou vodou

ZAVER:

Opakovana vzorka vody evidovana pod &. 6602/2018 bola odobrata diia 20.06.2018.
Vo vySetrenych ukazovatefoch mikrobiologickej analyzy vyhovuje Vyhlaske MZ SR ¢&.
247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej
vody, programe monitorovania a manaZmente rizik pri zésobovani pitnou vodou. Stcasne
bola namerané optimélna kon~~ *-*~i» vaPného chléru na spotrebisku.
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Odbor laboratérnych analy=z a Narodné referencné centrum pre kozmetické vyrobky TR

A — akreditovana skaska
N\ - neakreditovani skoska

PROTOKOL O SKUSKACH VOD
¢. 6602/2018

Uvedenc vysledky sa vztahuja len na predmet skusky Strana: | 72
Protokolové ¢islo vzorky: 66022018 Vodny zdroj: verejny vodovod . ‘
Vzorka odobrata diia: 20.6.2018 Miesto odberu: Materska Skola, Podhorie
Vzorka doru€ena diia: 20.6.2018 Vzorku odobral: RUVZ Zilina/Mgr. Zatkova. Mgr. Risianova
Vol'ny chlor pri odbere vzorky: 0.22 mg/I| Dovod odberu: platena sluzba ‘
Teplota pri odbere vzorky: + 143 " C ) Pozadované skusky: mikrobiologia + chlor B |

Pz’liin m zzléi:;(i\';lisilr\'lﬁil\'y: 2062018 “
Neistota

MIKROBIOLOGICKE SKUSKY:

. . | [ ” I . . |
Ukazovatel’ Stanovena | Jednotka Pouzita | A/N | Druh " Poznamka ' Limit ‘.
hodnota | metoda | | limitu | ‘ 1
i - L= 4 : ! ‘
0 KTJ/100 ml - SPP 8 14 ' A\ [ NMH HZ 0 [
Escherichia coli ’
: 0 KT1/100ml - SPp 8 14 [ A [ MH HZ 0
Koliformné baktérie | l |
0 KTJ/100ml - SPP 8IS A [ NMH HZ 0 ‘
Enterokoky | | | | |
‘l\Hl1[I1\‘l‘l\‘I[L"HC mikroorganizmy - 0 KTl ) NUTIEN. \ | ML "/ | 200
[pri 22 °C | | | | ! { 4‘
l\uI[\x:\;llL'lm mikroorganizmy p KT/l ) Spp g o \ NIT, Y -
pri 3 !
- 0 jedince/ml - ‘ SppP8.17 A MH {’ HZ 0
Ve organizmy A 5 S ; : E
\YF * bakterie ‘re selezitve ; -
I |kn|l$ bakterie (okrem  zelezitych 0 sexdincalinl . $pp 817 A I ‘ H7 0
[ manganovych baktérii) | | |
, 0 dince/ml - L sepga7 |, ‘ i |z 0o |
Mikromycéty . jedince/m ‘ I | A ‘ ‘ ’ |
) | ‘ |
0 dince ] Spp 817 | MH HZ [ 30
Mrtve organizmy jedinceln] { o | ' f ; }
{ |
> 0 | PZP v % - | SPP8.17 A ‘ M | 17z 10 |
elezité a manganove baktérie | | | |
: [ [ '
: 2 PZP v % 19% | SPP8§ 17 ! A ‘ MH HZ 10
Abioseston ‘ | | \ | J |
In¢ izolovane mikroorganizmy |-

Limit podla Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva Sloy enskey republiky ¢ 247/2017 7.z Ktorou sa ustanovuju podrobnosti o kvalite pitne) vody
kontrole kvality pitnej vody. programe monitorovania a manazmente rizik pri zasobovani pitnou vodou

Meradla a meracie zariadenie pouzit¢ na analyzy boli kalibrované alebo overené v zmvsle platnych metrologickyceh predpisoy
Protokol o skuskach moze pouzivatel reprodukovat len so sihlasom akreditovaného laboratoria
‘Zh\ alil:

Za spravnost protokolu ¢ -+ 7 2 ——
RNDr. Bir 1 ‘

| Veduca oddelenia mikrob ‘ atoria
| Datum vyhotovenia protoke

Sucastou Protokolu je Protokol o ¢

Vysvetlivky:

PZP - pokryvnost” zorneho pi adn¢ zasobovani
MH - medzna hodnota icna hodnota

K - HZ pitnou vodou neza

Spp - Standardny pracovny p
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A — akreditovana skiaska
N - neakreditovana skiaska

PROTOKOL O SKUSKACH VOD
¢. 6602/2018

ju len na predmet skusky Strana: 2 22

Uvedene vysledky sa vztahu

Protokolové &islo vzorky: 6602/2018 Vodny Zdl;()_i: verejny vodovod \
Vzorka odobrata diia: 20.6.2018 Miesto odberu: Materska skola. Podhorie x
Vzorka doruéena dia: 20.6.2018 Vzorku odobral: RUVZ Zilina/Mgr. Zatkova, Mgr. Risianova |
Vol'ny chlor pri odbere vzorky: 0.22 mg/l Dovod odberu: platena sluzba
Teplota pri odbere vzorky: = 143"C Pozadované skadky: mikrobiologia + chlor ‘
CHEMICKE A FYZIKALNE SKUSKY | Détum zatiatku skisky: 2002018 Q
Ukazovatel’ Stanovena | Jednotka | Neistota Pouziti | A/N Druh Limit \
hodnota metoda limitu \
Volny chlor 0.14 mg/l 0.03 SPP 1.17 N MH 0.30 1
Linni podia Vyhlasky Mimistersiva sdravotnictva Slovenskej republiky ¢ 2472007 7.7 Ktorou st ustanovugt pudrobnosti o kvalite: pitnep vody - hontroke

kvality pitnej vody. programe moniorovani d manazmente rizik prio zasobovani pitnou vodou

Meradla a meracic zariadenie pouzite na analyzy boh kalibrovang¢ alebo overene v zmysle platnyeh metrologickych predpisoy
Protokol o skuskach moze pouzivatel reprodukovat” len so stuhlasom akreditovan¢ho laboratoria

Za spravnost’ protokolu chvalil: l

/
Ing. Hlosk ila ‘

Veduca oddelenia atoria |
Datum vyhotovenia proto -‘
Sucastou Protokolu je Protokol o
Vysvetlivky:
MH - medzna hodnota
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