
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Žiline 

Adresa: V. Spanyola 27, 011 71 Žilina, tel.: 041/72 33 843-5 fax; 041/72 35 465 
Odbor laboratórnych analýz a Národné referenčné centrum pre kozmetické výrobky V"/..I»X>'V 

A - akredi tovaná skúška 
N - neakreditovaná skúška 

PROTOKOL O SKÚŠKACH VOD 
č. 5985/2020 

Protokolové číslo vzorky: 5985/2020 
Vzorka odobratá dňa: 30.9.2020 
Vzorka doručená dňa: 30.9.2020 
Typ vzorky: pitná voda 
Dôvod odberu: platená služba 

Miesto odberu: MŠ - Podhorie 
Zákazník/Vzorku odobral: RÚVZ Žilina/Mgr. Kanderová, Mgr. Zaťkova 
Miesto výkonu analýz: Skúšobné laboratórium RÚVZ Žilina 
Požadované skúšky: Voľný chlór 

ODBER VZORIEK VOD SPP 13.1 A 

STANOVENIE NA MIESTE ODBERU 
Ukazovateľ Stanovená 

hodnota 
Jednotka Neistota Použitá 

metóda 
A/N Druh 

limitu 
Limit 

Teplota 14,5 °C 0,2 SPP 13.1 N OH 8-12 
Voľný chlór 0,72 mg/l - SPP 13.1 N MH 0,30 
Oxid chloričitý nemeraný mg/l - ŠPP 13.1 N MH 0,20 

C H E M I C K É A F Y Z I K Á L N E S K U S K Y D á t u m zač ia tku skúšky : 30.9.2020 
U k a z o v a t e ľ S t a n o v e n á 

h o d n o t a 
J e d n o t k a Neis tota Použ i tá m e t ó d a A / N D r u h 

l imitu 
Limit 

Voľný chlór 0,68 mg/l 0,09 SPP 1.17 N M H 0,30 

Limit podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.247/2017 Z.z. ,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, 
kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. 

Meradlá a meracie zariadenie použité na analýzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov. 
Protokol o skúškach môže používateľ reprodukovať len so súhlasom akreditovaného laboratória. 

Za správnosť protokolu o skúšj^ach vôd zodpovedá: 

Ing. Mgr. Drahomíra Tomásková, PhD., MPH 

Protokol o skúškach ygjpyscbválil: 

RNDr. ŠoškováTIudrnila 
^ « - í ^ T e ; » ^ > V e d ú c a skúšobného laboratória 

Dátum vyhotovenia protokolu o skúškach: 5.10.2020 / ' < ^ \ < ^ ^ o 
1 / c K . ^ . v . 

Vysvetlivky: 
MH - medzná hodnota 
OH - odporúčaná hodnota 
NMH - najvyššia medzná hodnota 
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